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Arbeits- und Lesefassung

Verordnung liber Priufungen von technischen Anlagen und
Einrichtungen

(Anlagen-Prufverordnung - AnIPrufVO)

Vom 1. Juni 2004 (GVBI. S. 235)
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Auf Grund von § 76 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 7, Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 5 der Bauordnung flir Berlin in der
Fassung vom 3. September 1997 (GVBI. S.421, 512), zuletzt gedndert durch Artikel XLV des Gesetzes
vom 16. Juli 2001 (GVBI. S. 260), wird verordnet:

§ 1 Anwendungsbereich
(1) 'Diese Verordnung gilt fur die Prifung technischer Anlagen und Einrichtungen in

1. Verkaufsstatten mit Verkaufsraumen und Ladenstral3en, die einschlie3lich ihrer Bauteile eine
Flache von insgesamt mehr als 2.000 m? haben,

2. a) Versammlungsstatten mit Versammlungsraumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen
oder die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsrdume
gemeinsame Rettungswege haben,

b) Versammlungsstatten im Freien mit Szenenflachen, deren Besucherbereich mehr als 1.000
Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht,

c) Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen,
Krankenhausern,
Hotels und Pensionen mit mehr als 12 Gastbetten,

Hochhausern im Sinne des § 2 Abs. 3 Bauordnung fir Berlin,
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Garagen mit einer Nutzflache tber 100 m?, wobei die Nutzflache einer Garage die Summe aller
miteinander verbundenen Flachen der Garagenstellplatze und Verkehrsflachen ist,

7. allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,

wenn sie bauordnungsrechtlich gefordert oder soweit an sie bauordnungsrechtliche Anforderungen
hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden. 2§ 50 Bauordnung fiir Berlin bleibt unberthrt.

(2) Diese Verordnung gilt auch fir die Priifung von Raumlufttechnischen Anlagen von kiinstlich
bellfteten und klimatisierten Rdumen (Aufenthaltsrdumen, Arbeitsstatten) mit Ausnahme von Anlagen in
eigengenutzten Eigentumswohnungen und in Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
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§ 2 Sachkundige Personen

(1) 1Sachkundige Personen, deren Beteiligung durch den Betreiber bei Sonderbauten nach § 1 Abs. 1

Satz 1 sowie bei Sonderbauten gemaf § 50 der Bauordnung fiir Berlin auf Grund von
Rechtsvorschriften oder Auflagen vorgeschrieben ist, sind bis zur Vollendung ihres 65. Lebensjahres alle
nattrlichen Personen, die mindestens einen flur das Prifgebiet einschlagigen Fachhochschulabschluss
besitzen, eine einschlagige mindestens flinfjahrige Berufserfahrung aufweisen und in der Lage sind, die

Jzewelllgen Prafungen in fachlicher und persénlicher Unabhangigkeit und Unbefangenheit durchzuflhren.
Einer férmlichen Anerkennung bedarf es nicht.

(2) 'Sachkundige Personen sind bis zur Vollendung ihres 65. LebenSJahres auch die nach den
bisherigen Vorschriften des Landes Berlin anerkannten Sachverstandigen. ’Haben diese Personen bei
Inkrafttreten dieser Verordnung das 63. Lebensjahr vollendet, sind sie Sachkundige Personen bis zur
Vollendung des 68. Lebensjahres.

(3) Sachkundige Personen sind ferner die Lehrstuhlinhaber einschlagiger Fachrichtungen an
Technischen Universitaten und Hochschulen im Gebiet der Europaischen Union.

§ 3 Pflichten und Aufgaben der Sachkundigen Personen

(1) Die Sachkundige Person ist verpflichtet, die ordnungsgemalfe Beschaffenheit und
Betriebssicherheit der technischen Anlagen und Einrichtungen eigenverantwortlich zu prifen. *Sie hat
dem Auftraggeber (Bauherr oder Betreiber der Anlage oder Einrichtung) die festgestellten Mangel
mitzuteilen und sich von der Beseitigung wesentlicher Mangel zu Uberzeugen. *Uber das Ergebnis der
Prifungen ist ein Bericht anzufertigen und dem Auftraggeber auszuhandigen. *Werden festgestellte
Mangel nicht in der von der Sachkundigen Person festgelegten Frist beseitigt, ist die zustandige
Bauaufsichtsbehoérde zu unterrichten.

(2) Die Sachkundige Person darf Prifungen nur vornehmen, soweit ihre Sachkunde reicht und wenn
ihre Unparteilichkeit gewahrt ist. %Insbesondere darf sie bei der Ausflihrung der technischen Anlagen
oder Einrichtungen nicht als Entwurfsverfasser als Bauleiter oder als Unternehmer tatig gewesen sein.
*Sie hat die Prifungen selbst durchzufiihren. “Zu ihrer Hilfe darf sie befahigte und zuverlassige
Personen hinzuziehen.

(3) Die Sachkundige Person hat der fiir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung auf Verlangen
Auskunft Gber ihre Prifungen zu erteilen und Unterlagen hierlber vorzulegen.

(4) Die Sachkundige Person hat sich tGiber die anzuwendenden bauaufsichtlichen Vorschriften und die
einschlagigen allgemein anerkannten Regeln der Technik auf dem Laufenden zu halten.

§ 4 Nachweise; Ablehnung von Sachkundigen Personen

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann vom Bauherrn oder Betreiber der baulichen Anlage auch ohne
besonderen Anlass den Nachweis der Voraussetzungen nach § 2 fiir die von ihm beauftragte
Sachkundige Person fordern.

(2) Ist die vom Bauherrn oder Betreiber beauftragte Sachkundige Person flr die Priifung fachlich oder
personlich ungeeignet, kann die Bauaufsichtsbehérde den Ersatz durch eine geeignete Sachkundige
Person verlangen.

§ 5 Prifungen

(1) Durch Sachkundige Personen nach § 2 Abs. 1 missen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
gepruft werden:

1. Luftungsanlagen, ausgenommen solche, die einzelne Raume im selben Geschoss unmittelbar
ins Freie be- oder entllften,

CO-Warnanlagen,
Rauchabzugsanlagen sowie maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen,

selbsttatige Feuerléschanlagen, wie Sprinkleranlagen, Sprihwasser-Léschanlagen und
Wassernebel-Léschanlagen,

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung VI F anlpruefvo_01.06.2004.doc



Anlagen-Prufverordnung - AnlPriafVO 3

5. nichtselbsttatige Feuerldschanlagen mit nassen Steigleitungen und Druckerhéhungsanlagen
einschlieBlich des Anschlusses an die Wasserversorgungsanlage,

6. nasse und trockene Steigleitungen zur Ldschwasserforderung,

7. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Uberwachungseinrichtungen,
8. Sicherheitsstromversorgungen,

9. Sicherheitsbeleuchtung.

(2) 'Die Priifungen nach Absatz 1 sind fortlaufend alle drei Jahre durchfihren zu lassen
(wiederkehrende Priifungen). Die erste regelmaige Prifung soll friihestens sechs Monate nach der
Inbetriebnahme erfolgen.

(3) Der Bauherr oder der Betreiber hat die Priifungen nach den Absatzen 1 und 2 zu veranlassen, daflr
die nétigen Vorrichtungen und fachlich geeigneten Arbeitskrafte bereitzustellen und die erforderlichen
Unterlagen bereitzuhalten.

(4) Der Bauherr oder der Betreiber hat die Berichte Uber die Prifungen mindestens flnf Jahre
aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

§ 6 Raumlufttechnische Anlagen

(1) Der Betrelber derin § 1 Abs. 2 aufgefiihrten Raumlufttechnischen Anlagen muss diese fachgerecht
warten. *Die Wartung muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Uberjede
Wartung ist ein Bericht zu fertigen, der mindestens flnf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen ist. “Der Betreiber hat die festgesteliten Mangel unverziiglich
beseitigen zu lassen.

(2) Die ordnungsgemale Wartung ist von einer Sachkundigen Person nach § 2 Abs. 1 zu Uberprufen.

§ 7 Bestehende Anlagen und Einrichtungen

'Bei bestehenden technischen Anlagen und Einrichtungen ist die Frist nach § 5 Abs. 2 vom Zeitpunkt
der letzten Prifung zu berechnen. %|st eine Prifung nach § 5 oder Wartung nach § 6 bisher nicht
vorgenommen worden, so ist die erste Prifung oder Wartung innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieser Verordnung durchzufihren.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 1 der Bauordnung fiir Berlin handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 5 Abs. 2 die vorgeschriebenen Priifung nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,
2. entgegen § 6 Abs. 1 die vorgeschriebene Wartung nicht durchfihrt oder durchflihren Iasst,

3. entgegen § 7 die vorgeschriebene Priifung oder Wartung nicht oder nicht rechtzeitig
durchfiihren I&sst.

§ 9 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz— und Verordnungsblatt fur Berlin in
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten folgende Verordnungen aufRer Kraft:
1. Verkaufsstattenverordnung vom 26. Juni 1998 (GVBI. S. 198),

2. Versammlungsstattenverordnung vom 15. September 1970 (GVBI. S. 1664), zuletzt gedndert
durch Verordnung vom 15. Juni 2000 (GVBI. S. 361),

3. Garagenverordnung vom 2. September 1998 (GVBI. S. 250), gedndert durch Verordnung vom
28. Mai 2001 (GVBI. S. 164),

4. Sachkundige-Personen-Verordnung vom 13. Februar 1998 (GVBI. S. 22).
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